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Einleitung

Die Brandschutzordnung besteht aus den Teilen A, B und C und wurde in Anlehnung
an die DIN 14096 erstellt.

Teil A

- Die Brandschutzordnung Teil A (Aushang) nach DIN 14096 ist Bestandteil dieser
Brandschutzordnung und als Aushang beigefiigt. Sie ist dariber hinaus als Aushang
gut sichtbar angebracht.

Teil B (dieser Teil)

- Teil B der Brandschutzordnung richtet sich an alle Personen, die sich in der Halle
aufhalten (Beschéftigte, Besucher, Veranstalter, Hallennutzer, Vereine, sowie
Gebaudemanagement).

Immer wieder ist festzustellen, dass Brande mit erheblichen Personen- und Sachschaden auf
vermeidbare Ursachen zurlickgefiihrt werden kénnen. Haufig fehlt in der Praxis das nétige
Brandschutzbewusstsein, um menschliches Fehlverhalten gegenliber Brandrisiken von
vornherein auszuschlief3en.

Diese Brandschutzordnung soll deshalb einen wirksamen Beitrag leisten, indem sie durch
Informationen und Verhaltensregeln das Brandschutzbewusstsein der Mieter, Nutzer und
Beschaftigten férdert.

Jeder Mitarbeiter, Mieter und Nutzer hat die Pflicht sich mit der Brandschutzordnung Teil B
intensiv vertraut zu machen, um somit einen effektiven Brandschutz und ein umsichtiges,
rasches Handeln im Brandfall zu ermdéglichen.

Im Rahmen des Hallenmietvertrags ist die Brandschutzordnung den verantwortlichen Mietern
bekannt zu geben. Ebenso sind alle anderen Nutzer (z.B. Vereine) und Mieter zu verpflichten,
diese  Brandschutzordnung, samtliche  Sicherheitsvorschriffen  und  —richtlinien,
Betriebsanweisungen sowie allgemeine Regeln der Brandverhitung zu beachten und
einzuhalten.

Diese Brandschutzordnung ist eine Anweisung. Die Einhaltung der vorstehend aufgefiihrten
Bestimmungen gehort zu den arbeitsrechtlichen Verpflichtungen nach geltendem Recht.

Bei Fragen zur Brandschutzordnung oder zu dem organisatorischen Brandschutz wenden Sie
sich bitte an die fiir den Brandschutz zustandige Dienststelle:

Gemeinde Kappel-Grafenhausen
Timo HilR

Bevodlkerungsschutz / Feuerwehr
timo.hilss@kappel-grafenhausen.de
07822 / 863-22
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1. Brandschutzordnung Teil A (Aushang)

h

Keine offene Flamme; Feuer, offene Zundquelle und Rauchen verboten

Verhalten im Brandfall

Ruhe bewahren :
Notruf 112

Brand melden

In Sicherheit br ingen Gefahrdete Personen warnen/
Hausalarm betatigen

Hilflose mitnehmen
Turen schlielten

Gekennzeichneten
L Fluchtwegen folgen
= Aufzug nicht benutzen
m Sammelstelle autsuchen
Auf Anweisungsen achten

Loéschversuch unternehmen

ﬁ& Feuerldscher benutzen
»
-

Mittel und Gerate zur
Brandbekampfung benutzen
{z. B. Loschdecke)

Brandschutzordnung nach DIN 14008/

| Veinde Vﬁhar T
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2.1. Aligemein

Der in den Geltungsbereich dieser Brandschutzordnung fallende Personenkreis ist verpflichtet,
durch gréfte Vorsicht zur Verhitung von Branden und anderen Schadensféllen beizutragen.
Grundvoraussetzung ist auch die Einhaltung von Ordnung und Sauberkeit. Insbesondere sind
folgende Regeln zu beachten:

Alle Personen sind verpflichtet, Rauchgeruch und Brandverdacht sofort zu melden!

2.2. Information

Diese Brandschutzordnung muss jedem Beschaftigten und der verantwortlichen Person der
Veranstalter/Nutzer und Mieter bekannt und jederzeit zuganglich sein (im Brandfall ist es zu
spat).

Jeder Nutzer hat sich Uber die Brandgefahr an seinem Arbeitsplatz/Aufenthaltsortes und der
Umgebung, sowie Uber die zu treffenden Mallnahmen bei Gefahr genau zu informieren (z.B.
Lage der Fluchtwege, Ort des Sammelplatzes, Feuerléscher und Léschdecken).

Eine erhdhte Brandgefahr besteht bei brennbaren oder brandférdernden Stoffen z.B.

- brennbare Flissigkeiten (Alkohol, Benzin)

- leicht brennbaren Stoffen (Verpackungsmaterialien, Chemikalien)

- Gasen (Erdgas, Flussiggas, Acetylen)

- Sauerstoff (erhdhte Sauerstoffzufuhr erhéht die Brennbarkeit von Stoffen und
wirkt daher brandférdernd)

3. Rauchen, Feuer und offenes Licht

Rauchverbote und Verbote im Umgang mit offenem Feuer sind strikt zu befolgen und
durchzusetzen.
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Es gilt absolutes Rauchverbot!

Christbaume, Adventsgestecke o.4. dirfen nur mit elektrischen Kerzen geschmuickt werden.
Die Verwendung von Kerzen und &hnlichen Lichtquellen als Tischdekoration ist verboten.
Christbdume mussen zudem gegen Umstlirzen gesichert sein und durfen nicht die
Rettungswege versperren.

Die Benutzung von Sternwerfer, Rducherstabchen etc. sind nicht erlaubt.

Ausschmiickungen und Dekorationen (z.B. Luftschlangen, Girlanden etc.) durfen nur
verwendet werden, wenn sie schwer entflammbar (B1-Stoffe nach DIN 4102) sind.

3.2. Brennbare und explosive Stoffe

sind nur in den fur den Fortgang der Arbeit erforderlichen Mengen bereitzuhalten, sowie in
geeigneten Behaltnissen (z.B. im Sicherheitsschrank) und an geschutzten Stellen
aufzubewahren.

ACHTUNG: Es gibt Stoffe, die zur Selbstentziindung neigen bzw. mit anderen Stoffen
reagieren. Druckgasflaschen durfen nur an vorgeschriebenen Orten (z.B. im
Sicherheitsschrank) gelagert und in Arbeitsbereichen ordnungsgeman betrieben werden, sie
sind mit Warnzeichen zu markieren.

Putzmittel dtirffen nur in den vorgesehenen Raumlichkeiten gelagert werden.

3.3. Feuergefahrliche Arbeiten

Samtliche feuergefahrlichen und heien Arbeiten, ob innen oder aulen, wie Schweilen,
Brennschneiden, Trennschleifen, Verwendung von Flammen usw. sind vor
Tatigkeitsaufnahme dem Gebaudeverantwortlichen und dem Brandschutzbeauftragten der
Gemeinde Kappel-Grafenhausen zu melden, damit diese hierzu eine Schweilerlaubnis,
welche alle notwendigen BrandschutzmalRnahmen festlegt, erstellen.

Die Kenntnisnahme und Einhaltung dieser Brandschutzmal®nahmen sind von dem
ausfuhrenden, fachkundigen Arbeiter durch seine Unterschrift auf dem Erlaubnisschein
(Anlage) zu bestatigen.

Diese Arbeiten sind ggf. durch einen Brandschutzverantwortlichen zu betreuen bzw. zu
Uberwachen.

3.4. Elektrisch betriebene Geradte und Anlagen

Elektrisch betriebene Gerate und Anlagen missen den VDE-Bestimmungen entsprechen und
durfen nur gemaR den Herstellerangaben eingesetzt werden. Es dirfen nur nach
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berufsgenossenschaftlichen Vorgaben, DGUV Vorschrift 3, geprufte und betriebssichere
Elektrogerate verwendet werden.

Gerate die betriebsbedingt nicht stromlos geschaltet werden durfen, sind auf nichtbrennbare,
nicht leitende Unterlagen zu stellen. Elektrische Gerate, die nicht benutzt werden oder nicht
unter standiger Beobachtung stehen, sind vom Netz zu trennen. Luftungséffnungen der
Elektrogerate sind frei zu halten.

- Das Mitbringen und Betreiben von privaten elektrischen Gerdten ist
grundsétzlich NICHT erlaubt.

- Ist aus besonderen Griinden das Mitbringen eines elektrischen Gerdtes
erforderlich, ist dieses vor Inbetriebnahme durch eine Elektrofachkraft zu
tiberpriifen.

- Reparaturarbeiten an elektrischen Gerdten und Anlagen diirfen nur durch
eine Elektrofachkraft durchgefiihrt werden.

- Die Benutzung schadhafter Elektrogerdte ist verboten. Bei Méngel an
elektrischen Gerédten sind diese sofort auBer Betrieb zu nehmen und durch
eine Fachkraft zu reparieren zu lassen bzw. auszusondern.

Sofern es moglich ist, sollten nach Veranstaltungsschluss alle elektrischen Geréte
abgeschaltet werden. Bei Nichtgebrauch der Gerate ist der Stecker aus der Netzsteckdose zu
ziehen.

Die Benutzung anderer als die zur Verfugung gestellten elektrischen Geréte ist ohne
besondere Genehmigung unzuldssig (z.B. Tauchsieder, Kochplatten, Heizgeréate). Koch- und
Heizgerate sind unter Aufsicht so zu betreiben, dass kein Brand entstehen kann.

Der Anschluss elektrischer Gerate (iber mehrere Kabelverldangerungen  mit
Mehrfachsteckdosen ist nicht zuldssig.

4. Brand- und Rauchausbreitung

Turen in Flucht- und Rettungsweg durfen wéahrend der Gebadudedffnungszeiten nicht
abgeschlossen sein. Dies gilt auch aufRerhalb des Dienstbetriebes, sobald sich Personen nicht
nur kurzfristig in dem Gebaude aufhalten.

Ein Brand wird immer durch starke Rauch- und Warmeentwicklung begleitet. Diese
Rauchausbreitung ist als Hauptgefahr einzustufen. Brandrauch behindert die Sicht und wirkt
als tédliches Atemgift!

Bis zum Eintreffen der Feuerwehr muss jede unnétige Luftzufuhr zum Brandherd vermieden
werden, d.h. Feuerschutzabschlisse, Fenster und Tiren sind zu schlieen bzw. geschlossen
zu halten.
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5. Flucht- und Rettungswege

Im Brandfall ist den ausgeschilderten Flucht- und Rettungswegen zu folgen.

<5 a

Notausgang links (altes Piktogramm) Notausgang links (neues Piktogramm)

Flucht- und Rettungswege sind genau festgelegte und gekennzeichnete Wege, die von jedem
Raum aus ins Freie fuhren.

Im R&umungsfall muss es jeder anwesenden Person méglich sein, das Gebaude schnell und
sicher zu verlassen (Fluchtwege).

Gleichzeitig dienen diese der Feuerwehr als Rettungs- und Angriffswege. Feuerwehrzufahrten
und —gassen sind Bestandteil von Flucht- und Rettungswegen.

- Flucht- und Rettungswege in Gebauden und im Freien missen standig in voller Breite
freigehalten werden. Turen in Fluchtwegen und Notausgédngen durfen nicht
abgeschlossen werden und mussen wahrend der Gebaudedéffnungszeiten jederzeit
von innen zu 6ffnen sein.

Flucht- und Rettungswege dirfen weder zugestellt noch mit Gegenstanden eingeengt
werden. Gegenstande in Rettungswegen bilden Stolperstellen.

- Jeder Beschaftigte, Nutzer und Besucher hat sich Uber den Verlauf und die Anordnung
der Flucht- und Rettungswege und der Position der Sammelplatze hinreichend zu
informieren (siehe Flucht- und Rettungsplan).

Hinweise zu den Flucht- und Rettungswegen (Beschilderung, Plane) dirfen nicht verdeckt,
zerstort, sinnentstellt oder entfernt werden.

Die Rettungswege im Freien, die Zufahrtswege und die Flachen fur die Feuerwehr und
Rettungsdienste sind standig freizuhalten. Dieses Gebot gilt insbesondere fiir das Abstellen
von Fahrzeugen, Lager- und Burocontainern, Abfallmulden, Pflanzkibeln, sonstigen Geraten
und Materialien, die nicht oder nicht ohne fremde Hilfe transportiert werden kénnen.

Einrichtungen des Selbstschutzes (Feuerléscher) und ihre Hinweise dirfen nicht verdeckt,
beschadigt oder entfernt werden. Ihr Zugang darf nicht erschwert werden.

8|Seite
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6. Melde und Léscheinrichtungen

Grundsatzlich ist im Falle eines entdeckten Brandes Uber Festnetz- oder Mobiltelefon die
Feuerwehr zu alarmieren.

Notruf 112 — bei Telefonen mit direkter Amtsleitung oder Mobiltelefonen. Je nach
Telefonanlage kann die Amtsvorwahl 0 notwendig sein.

Léschgerate

Die Standorte der Loschgerdte (Feuerléscher etc.) entnehmen Sie den Flucht- und
Rettungswegplanen.

Brandschutz-/Sicherheitseinrichtungen  (z.B.  Feuerléscher, = Rauchabzugséffnungen,
Bedienteil des Rauchabzugs) missen immer frei zuganglich sein. Es ist daher verboten, diese
zuzustellen, zu dekorieren. Fallt Innen eine zugstellte Brandschutz-/Sicherheitseinrichtung auf,
ist diese umgehend frei zu rdumen.

Jede missbriauchliche Benutzung von Feuerléscheinrichtungen, Feuerléschgeréten
und Alarmierungsmitteln ist verboten.

Feuerléscher

Die Standorte der Feuerléscher missen jedem Mitarbeiter und Nutzer
bekannt sein. Machen Sie sich mit der richtigen Bedienung der
Feuerléscher vertraut. Die Bedienungsanleitung steht auf dem
Feuerléscher. Die Handhabung von Feuerldschern befindet sich im
Anhang (Anlage).

7. Verhalten im Brandfall

Fur die wirkungsvolle Durchfiihrung von Rettungs- und Brandbekdmpfungsmaflnahmen oder
technischer Hilfe ist richtiges Verhalten von entscheidender Bedeutung. Bei grofden
Menschenansammlungen k&énnen kleinste Schadensereignisse eine Ausbreitung des
Fehlverhaltens von Einzelpersonen auf eine gréfiere Menschenmenge bewirken (Panik =
Hauptgefahr).

Oberstes Gebot jedes Einzelnen ist es, diesem Fehlverhalten vorzubeugen, indem man
Besonnenheit zeigt und Ruhe bewahrt.

Jeder Brand ist sofort zu melden oder die Meldung zu veranlassen.

Besondere Beachtung ist dem Aushang ,Verhalten im Brandfall“ Brandschutzordnung Teil A,
zu schenken, welcher sich je nach Gebaude auch auf dem Flucht- und Rettungswegplan
befindet.
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Die Angriffswege der Feuerwehr sind freizuhalten. Die Feuerwehr ist von einem Ortskundigen
einzuweisen.

Den Anordnungen der Feuerwehr ist Folge zu leisten. Geben sie der Feuerwehr ggf. kurze
sachliche Hinweise Uber:

ortliche Lage der Brandstelle

1

vermisste oder gefahrdete Personen

was brennt und die Ausdehnung des Brandes

eventuelle Gefahrenpunkte

8. Brand melden

Jeder Brandausbruch ist unverziiglich iiber Telefon zu melden!

Feuerwehr: 112

Ein stets zugangliches Brandmeldetelefon befindet sich im Regieraum.
(siehe Beschilderung bzw. Flucht- und Rettungswegeplan).

Es ist immer eine telefonische Brandmeldung vorzunehmen!
Hinweise zur telefonischen Brandmeldung:

Um eine effektive Brandbek@mpfung und schnelle Rettung eingeschlossener Personen zu

gewahrleisten, benétigt die Feuerwehr bzw. der Rettungsdienst folgende Angaben:

Wo brennt es?
Mehrzweckhalle Grafenhausen
Trammweg 11

77966 Kappel-Grafenhausen

Was brennt?
Art und Umfang des Brandes

Mogliche besondere Gefdhrdungen, z.B. Chemikalien, Druckgasflasche, Hochspannung

Wie viele Personen sind verletzt?

10| Seite
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Anzahl der verletzten Personen?
Art und Schwere der Verletzungen?

Sind noch Personen im Gebaude?

Wer meldet?

Name des Melders, Rufnummer nennen!

Warten sie auf Riickfragen!
Nur so kann sichergestellt werde, dass die Feuerwehr oder der Rettungsdienst alle benétigten
Angaben erhalt.

Die Leitstelle beendet das Gespréch!

Wenn andere Personen Hilfe brauchen, leisten Sie Erste Hilfe, soweit Sie sich nicht selbst in
Gefahr bringen! Helfen Sie den Einsatzkraften beim Auffinden des Ereignisortes! Beides kann
Leben retten.

Sind bei einem Herz-Kreislauf-Stillstand Wiederbelebungsmallnahmen erforderlich,
unterstltzt der Leitstellen-Disponent bei Bedarf Laien, die Erste Hilfe leisten, durch eine
telefonische Anleitung zur Wiederbelebung.

9. Alarmsignale und Anweisungen beachten

Im Brandfall erfolgt keine automatische Alarmierung der im Gebaude befindlichen Personen.

Die Alarmierung der im Gebaude befindlichen Personen hat durch die verantwortlichen
Personen des Mieters/Veranstalters zu erfolgen. Es ist eine Alarmierung durch Zuruf
vorzunehmen!

Das Gebéaude ist Giber die gekennzeichneten Fluchtwege zu verlassen. Gefahrdete Personen
sind ohne Eigengeféhrdung in Sicherheit zu bringen. Hilflose Personen sind mitzunehmen.

Der ausgewiesene Sammelplatz ist aufzusuchen. Alle Personen halten sich — sofern nicht
direkte Gefahr fir Leib und Leben besteht — am Sammelplatz bis zur Entwarnung bzw. bis
zur weiteren Weisungen durch die Feuerwehr verfugbar.

Nach dem Eintreffen der Feuerwehr hat ausschliel3lich der Einsatzleiter das Kommando
(weisungsberechtigt) an der Einsatzstelle. Seinen Anordnungen ist Folge zu leisten!

Der eintreffenden Feuerwehr sind alle vorhandenen Informationen von Seiten der
Brandschutzverantwortlichen zu Ubermitteln.
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10. In Sicherheit bringen

10.1. Allgemein

Alle Anwesenden haben die Halle sofort zu rdumen und sich auf dem schnellsten Wege zu
dem Sammelplatz zu begeben. Besucher sind aufzufordern das Gebdude ebenfalls zu
verlassen.

Symbol Sammelplatz

Die Lage der fur ihr Gebdude glltigen Sammelplatze entnehmen Sie den Flucht- und
Rettungswegeplanen. Auf dem Sammelplatz ist durch die verantwortlichen Personen auf die
Vollzahligkeit der Beschaftigten/Nutzer/Gaste zu achten. Der zustdndige Sammelplatzleiter
(Beschéftigte des Betreibers/bestellte Hilfskraft des Veranstalters/Mieter oder verantwortliches
Vereinsmitglied) ist Uber augenscheinlich fehlende Personen in Kenntnis zu setzen. Im Brand-
und Gefahrenfall sind alle Ausgangstiren zu 6ffnen.

Beim Verlassen von Rdumen sind —sofern sich keine Personen in Gefahr befinden- Rauch-
und Brandschutztiren, Fenster und Tiren zu schlieBen, um eine Brand- und
Rauchausbreitung zu verhindern.

Die Tiiren nicht abschlieBen!

Eine Rickkehr in das Gebaude ist nur mit Erlaubnis durch die Feuerwehr zulassig.

Verbleiben Sie bis zur Entwarnung durch die Feuerwehr an den Sammelplatzen.

Folgende Mafhahmen sind bis zum Eintreffen der Feuerwehr zu treffen:

- Geféahrdete Personen versténdigen und mdglichst aus dem Gefahrenbereich bringen
- Hilfestellung fir Behinderte geben

- Beruhigend auf die Personen einwirken

- Leisten Sie Erste Hilfe (siehe besondere Verhaltensregeln)

- Kehren Sie nicht in das Gebaude zurlick und halten Sie andere Personen davon ab.
- Den Anordnungen der Feuerwehr ist Folge zu leisten.

- Beachten Sie bei allen Malinahmen, dass Sie sich selbst nicht in Gefahr bringen.

Die Rettung von Menschen hat absoluten Vorrang vor der Brandbekdmpfung!
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11. Loschversuche unternehmen

11.1. Allgemein

Léschversuche nur in der Entstehungsphase der Brandes unternehmen, Sich
niemals selbst iliberschatzen!

Brande sollten mdoglichst mit den nachstgelegenen, geeigneten Léschgerdten bekampft
werden.

Die Léschversuche sind nur ohne Gefidhrdung der eigenen Person durchzuftihren.
Sichern Sie sich Ihren Rickzugsweg.

Setzen Sie wenn moglich mit mehreren Personen mehrere Feuerléscher auf einmal ein.
Benutzen Sie nur zugelassene funktionstlichtige Feuerldscher. Bestehen Zweifel am
Loscherfolg, so ist der Gefahrenbereich unverziglich zu verlassen und das Eintreffen der
Feuerwehr abzuwarten.

- Menschenrettung geht vor Brandbekdmpfung

- Elektrische Gerite, wenn moglich stromlos schalten und
Sicherheitsabstédnde einhalten.

- Beschreibung auf den Feuerléschern beachten.

11.2. Personenbrand

Bei unmittelbarer Gefahrdung von Personen geht Menschenrettung vor Brandbekampfung.
Brennende Personen darf man nicht fortlaufen lassen.

Zum Lo6schen einer brennenden Person sollte ein Feuerléscher verwendet werden.
Feuerléscher ermoglichen in allen Féllen eine sichere und schnelle Brandbekdmpfung ohne
zusétzliche Verletzungsgefahren fur die zu rettende Person.

Folgende Hinweise zur Personenbrandbekdmpfung mein einem Feuerléscher muissen
beachtet werden:

- Einen Mindestabstand zur brennenden Person von 2 bis 3 Meter einhalten.

- Das Gesicht méglichst nicht mit dem Léschmittel beaufschlagen.

- Der erste Loschstrahl ist auf den Oberkérper (Brust und Schultern) zu richten, um
Hals und Kopf vor den hochschlagenden Flammen zu schitzen.

- AnschlieRend wird der Léschstrahl am Kérper weiter nach unten und zu den Seiten
geflhrt.

- Die Gebrauchsanweisung des Feuerléschers beachten.

Bei der Verwendung eines Kohlendioxid-Feuerldschers (CO2-Feuerléscher) zusétzlich
beachten:

- Wenn kein anderer Feuerloscher vorhanden ist, kénnen CO2-Feuerldscher
verwendet werden. Hierbei ist ein Mindestabstand von 1,5 m zur brennenden
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Person einzuhalten. Den Léschstrahl ebenfalls nie auf das Gesicht und nie auf einer
Stelle des Korpers verweilen lassen (Erfrierungsgefahr aufgrund der sehr niedrigen
Austrittstemperatur von ca. minus 70° C). Auf ausreichende Raumabmessungen
bzw. LUften des Raumes ist beim bzw. hach dem Einsatz von CO2-Feuerléschern
ebenfalls zu achten (Erstickungsgefahr).

12. Besondere Verhaltensregeln

12.1. Stérmeldungen

Mangel an Brandschutzeinrichtungen, Installationen und Gebaudetechnik sind umgehend den
zustandigen Stellen zu melden. Wo es mdglich ist, sind diese umgehend zu beseitigen.

Meldungen von Mangel und Schaden an Brandschutzeinrichtungen, Installationen und
Gebaudetechnik sind dem Gebaudeverantwortlichen der Gemeinde Kappel-Grafenhausen zu
melden.

Gebaudeverantwortliche:

Gemeinde Kappel-Grafenhausen

Lena Klingner

Bauamt
lena.klingner@kappel-grafenhausen.de
07822/863-26

12.2. SofortmaBnahmen bei Brandverletzungen

Nachfolgend sind die wichtigsten Regeln fur SofortmalRnahmen bei Brandverletzungen
dargestellt, die bis zum Eintreffen der Rettungskréfte zu ergreifen sind:

- Keine brennende oder verbrannte Kleidung vom Kérper rei3en

- Brandwunden niemals mit dem Finger berlihren

- Keine Salben, Puder, Gelees oder Ole auf die Brandwunden auftragen
- Brandblasen nicht 6ffnen (Infektionsgefahr) ‘
- Gesichts- und Augenverbrennungen nicht verbinden
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- Sofortige Kaltwasseranwendung bis der Schmerz nachlasst (ggf. bis zu 15 min.)

- Bei groReren Verbrennungen am Kérper nur steriles Brandwundenverbandstuch
anlegen

- Verletzte, die bei Bewusstsein sind, schluckweise viel Flissigkeit zufiihren (z.B.
Kochsalzlésung — 1 Teeléffel Kochsalz auf 1L Wasser)

- Verletzte vor Auskihlung schitzen — Rettungsdecke verwenden, die jedoch die
Brandwunden nicht beriihren darf

- Bewusstlose Verletzte in die stabile Seitenlage bringen

- Weiter Behandlung der Brandwunde ausschlieBlich dem Arzt Gberlassen

12.3 Einhaltung der Festlegung aus den Bestuhlungspldnen

Die Versammlungsraume der Mehrzweckhalle sind mit Bestuhlungsplénen ausgestattet. Die
darin festgelegten Hochstgrenzen bzgl. der Personenauslastung sind verpflichtend und
einzuhalten. Darliber hinaus sind die Angaben bzgl. der erforderlichen Rettungswege
innerhalb der Veranstaltungsraume bei Bestuhlung einzuhalten. Sollte ein Veranstalter/Verein
eine andere Bestuhlung planen, hat er einen Bestuhlungsplan zu erstellen und diesen im
Vorfeld der zustandigen Brandschutzdienststelle zur Genehmigung vorzulegen.

12.4 Informationspflicht fiir Mieter/Veranstalter/Vereine

Der Mieter/Veranstalter/Verein zeichnet sich fur die vollstdndige Verteilung der
Brandschutzordnung an seine Beschéftigten/Vertreter oder Ubungsleiter/Hilfskrafte
verantwortlich. Er ist ebenfalls verantwortlich fir die Einhaltung der sich aus der
Brandschutzordnung ergebenden Anweisungen und Verhaltensregeln durch seine
Beschaftigten/Vertreter oder Ubungsleiter/Hilfskrafte.

12.5 Erstellung eines Sicherheitskonzeptes

Als praventive Malnahme hat ein Mieter/Verein/Veranstalter fir ein geplantes Event eine
Gefahrdungsbeurteilung ggf. i.V.m. einem Sicherheitskonzept zu entwerfen und dieses dem
Betreiber, in Abstimmung mit der zustdndigen Brandschutzdienststelle, zur Genehmigung
vorzulegen. Im Konzept missen die Zustandigkeiten fur die einzelnen Tatigkeiten im Rahmen
der Raumung (Raumungshelfer), der Leistung von L&schversuchen (Selbsthilfekrafte), der
Einweisung der Feuerwehr (Sammelplatzleiter/Brandfalllotse) und der Erste-Hilfe-Leistung
(Ersthelfer) dargelegt werden.

Der Betreiber behalt sich vor, Anderungen am Konzeptentwurf zu verlangen und die Nutzung
von der Erflllung der gestellten Aufgaben abhangig zu machen. Dartiber hinaus behalt sich
der Betreiber vor, auf die Erstellung eines Sicherheitskonzeptes zu verzichten.
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12.6 Brandsicherheitswache

Sollte das Sicherheitskonzept zur Veranstaltung in der Halle oder auf dem Geldnde ergeben,
dass eine Gefdhrdungslage gegeben ist, hat der Mieter/Veranstalter/Verein Selbsthilfekrafte
bereitzustellen und diese auf die Gegebenheiten des Hauses und der Veranstaltung
einzuweisen. Selbsthilfekréfte als Brandsicherheitswachen muissen die erforderliche
Ausbildung nachweisen kénnen. Die Anzahl der erforderlichen
Selbsthilfekrafte/Brandsicherheitswachen muss mit dem Betreiber im Einvernehmen mit der
Brandschutzdienststelle, abgesprochen und nach jeweiliger Gefahrdungslage bemessen
werden.

12.7 Ablauf der Evakuierung

Sollte eine Evakuierung notwendig werden, muss diese nach dem Sicherheitskonzept des
Mieters/Veranstalters und durch seine eingewiesenen Beschaftigten/Vertreter durchgefiihrt
werden.

Die Evakuierung wird im Gefahren- und/oder Brandfall eingeleitet.
Danach gilt grundséatzlich:

e Alle Beschaftigten/Vertreter nehmen ihre Pflichten im Rahmen des vereinbarten
Sicherheitskonzeptes wahr

e Beschaftigte/Vertreter leiten Besucher (ber die ausgewiesenen Flucht- und
Rettungswege zu den Notausgéngen

e Behinderte und hilflose Personen sind beim Verlassen des Gebaudes zu unterstiitzen

e Nebenraume und Toiletten sind nach Personen zu kontrollieren

e Nachdem sich vergewissert wurde, dass keine Personen mehr in der Halle sind, sind
die Tlren zu schliel3en.

Inkrafttreten und Revisionsstand

Diese Brandschutzordnung tritt mit dem Datum ihrer Unterzeichnung in Kraft und gilt bis auf
Widerruf.

Kappel-Grafenhausen, den 06.12.2022

Blrgermeister
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13. Anhang

13.1. Richtige Handhabung von Handfeuerléschern

.RICHTIGE ANWENDUNG
VON FEUERLOSCHERN

G

Windrichtung
angreifen

"unten nach
oben léschen

 einsetzen - nicht
hintereinander

§ = "- - = 118
mehr aufhéngen,
sondern neu
fiillen lassen
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13.2. Empfangsbestéatigung

Hiermit wird mittels Unterschrift der Erhalt der Brandschutzordnung Teil B flur die
Mehrzweckhalle Kappel der Gemeinde Kappel-Grafenhausen bestatigt:

Name Vorname Datum Unterschrift
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13.3. Erlaubnisschein feuergeféhrliche Arbeiten

Erlaubnisschein fiir feuergefahrliche Arbeiten
wig 77 SchweiBen, Schneiden und verwandte Verfahren (SchweiBerlaubnis nach § 30, BGV D 1)
0 Trennschleifen [ Loten 7 Auftauen 1 HeiBklebearbeiten 1
1 | Arbeitsort/-stelle ’ -
Brefxgrcli-ée)t(plogon's-h Réaumiliche Ausdehnung um die Arbeitsstalle:
getanrdeter Sereich | ymyreis (Radius) von ...... m, Hhe von ...... m, Tiefe von _..... m
2 Arbeitsauftrag Auszufihren von (Name):
(z.B. Trager abtrennen) | —————— —— —_—
Arbeitsverfahren
3 SicherheitsmaBnahmen bei Brandgefahr
33 | Beseitigung der M Entfernan bewsaglicher brennbarer Stoffe und Gegenstande — ggf. | Name:
Brandgefahr auch Staubablagerungen
1 Entfernen von Wand- und Deckenverkleidungen, soweit sie brenn-
bare Stoffe abdecken oder verdecken oder selbst brennbar sind. | —
1 Abdecken ortsfester brennbarer Stoffe und Gegenstinde (zB. Ausgefihrt:
Holzbalken, -wande, -fuBbdden, -gegenstiande, Kunststoffteile) mit
geeigneten Mitteln und ggf. deren Anfeuchien
1 Abdichten von Offnungen (zB. Fugen, Ritzen, Mauerdurch- Untersenmy
priichen, Rohréffnungan, Rinnen, Kamina, Schachte zu benach-
barten Bereichen mittels Lehm, Gips, Martel, feuchte Erde usw.)
]
3b | Bereitstellung von |7 Feuerloscher mit (JWasser Pulver 1CO, (1 Name:
Loschmittein M Ldschdecken
1 angeschlossener Wasserschlauch B Y Tt T a—
g = Y Ausgefihrt:
M wassergefillter Eimer
1 Benachrichtigen der Feuerwshr
0 (Unterschrift)
3¢ | Brandposten 1 wahrend der feuergefahrlichen Arbeiten Names
3d | Brandwache M nach Abschiuss der feuergefdhrlichen Arbeiten
Dauer: Stunde/n Name:
4 SicherheitsmaBnahmen bei Explosionsgefahr
43 | Beseitgung der 1 Entfernen samtlicher explosionsfaniger Stoffe und Gegenstande — Kiariie:
Explosionsgefanr auch Staubablagerungen und Behalter mit gefahrlichem Inhait '
oder mit dessen Resten
1 Explosionsgefahr in Rohrleitungen beseitigen -
1 Abdichten von ortsfesten Behdltern, Apparaten oder Rohrleitungen,| Ausgefihrt:
die brennbare Flissigkeiten, Gase oder Stdube enthalten oder ent-
halten haben, ggf. in Verbindung mit lufttechnischen MaBnahmen
0 Durchfiihren lufttechnischer MaBnahmen nach EX-RL in Verbin-
dung mit messtechnischer Uberwachung (Unterschrift)
M Aufstellen von Gaswarngeraten
0
4h Uberwachung 1 Uberwachen der SicherheitsmaBnahmen auf Wirksamkeit
Name:
4c | Aufhebung der nach Abschluss der feuergefahrlichen Arbeiten
SicherheitsmaB-
nahmen nach Stunde/n Name:
5 Alamierung Standort des nachstgelegenen
Brandmelders
Telefons
Feuerwenr Ruf-Nr.
6 Auftraggeber Die MaBnahmen nach 3 und 4 tragen den durch die drilichen Verhaltnisse
Unternehmer (Auftraggeber)  enistenenden Gefahren Rechnung.
Dalum Unterschrifi des Betriebsleiters oder dessen Beauftragten nach § 8 Aba. 2 ArbScnG
7 | Ausfihrender Untemehmer  Die Arbeiten nach 2 drfen erst begonnen werden, wenn die  Kenninisnanma des
{Auftragnehmer) SicherneitsmaBnanmen nach 3a-3c und/oder 4a, 40 durchgefunrt  Ausfunrendan nach 2
sina.
Datum Untersenrift des Unternehmars odsr seiner Beauftragten Unterschrift

Original zHd. des Ausfilhrenden — 1. Durchschiag fur den Auftraggeber - 2. Durchschlag fir den Aufiragnenmer
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Keine offene Flamme; Feuer, offene Zindquelle und Rauchen verboten

Verhalten im Brandfall

Ruhe bewahren
Notruf 112

Brand melden

In Sicherheit bringen Gefahrdete Personen warnen/
Hausalarm betétigen

Hilflose mithehmen
Tiren schlieffen

Gekennzeichneten

- Fluchtwegen folgen

Aufzug nicht benutzen

m Sammelstelle aufsuchen
Auf Anweisungen achten

Loschversuch unternehmen

ﬁ‘\k’: Feuerlgscher benutzen
»
-

A MWittel und Gerate zur
Brandbekdmpfung benutzen
(z. B. Ldschdecke)

Brandschutzordmung nach DM 14083

Gemeirﬁé thausen
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